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2,30 m²

SANITÁRIO

2 11

8,80 m²

SAN. PÚBL. FEM.

2 1

10,27 m²

CONSULTÓRIO 04

1 1

16,11 m²

S. VEST. FEM.

2 11

16,74 m²

S. VEST. MASC.

2 11

2,84 m²

D.M.L. 01

2 1

8,30 m²

ROUPA SUJA

3 11

6,67 m²

POSTO ENFERMAGEM 01

1 1

16,37 m²

FARMÁCIA

2 11

3,85 m²

ROUPARIA

1 11

15,37 m²

CONSULTÓRIO 03

1 1

10,40 m²

CONSULTÓRIO 01

1 1

2,65 m²

SALA DE SERVIÇOS

2 15

13,11 m²

CIRCULAÇÃO 02

1 1

22,53 m²

SALA DE EXAMES DE RAIO X

3 3

40,14 m²

RECEPÇÃO

1 1

9,08 m²

SALA DE E.C.G.

3 1

15,23 m²

SALA

ADMINISTRATIVA/CONTROLE/PROT.

1 11

21,74 m²

JARDIM ABERTO

1 00

3,92 m²

SANITÁRIO P.C.D. 1

2 1

16,08 m²

PLANTONISTA - TÉC. ENFERM.

1 11

2,31 m²

SANITÁRIO

2 11

7,61 m²

PLANTONISTA - ENFERM.

1 11

10,34 m²

ESTAR FUNCIONÁRIOS

1 11

2,40 m²

D.M.L. 02

2 11

10,00 m²

SALA DIREÇÃO

1 11

4,20 m²

S. SERVIÇOS

3 1

6,66 m²

ADMIN. / ARQUIVO

1 11

11,78 m²

SALA DE MEDICAÇÃO

PEDIÁTRICA

1 1

3,64 m²

BANHEIRO P.C.D.2

2 1

8,07 m²

SANIT. PÚBL. MASC.

2 1

2,93 m²

SALA TEMP. RESÍDUOS

1 11

9,90 m²

SALA DE

ARMAZENAGEM DE

MAT.

ESTERILIZADO

3 15

2,40 m²

SANITÁRIO

2 11

10,18 m²

C.A.F.

1 11

4,71 m²

POSTO POLICIAL 1

1 11

6,90 m²

MATERIAL SUJO /

SALA DE UTILIDADES

3 1

2,18 m²

VESTIÁRIO/ SANIT.

2 1

3,37 m²

BANHEIRO 01

2 1

2,03 m²

PRESCRIÇÃO

1 1

2,77 m²

D.M.L. 03

2 3

13,05 m²

COPA DOS FUNCIONÁRIOS

2 11

10,80 m²

SALA DE REUNIÕES

1 11

25,30 m²

CIRCULAÇÃO 03

1 1

10,27 m²

1 1

10,32 m²

SALA CLASS. RISCO

1 1

15,45 m²

CONSULTÓRIO 02

1 1

39,74 m²

SALA APLIC. DE

MED./ REIDRATAÇÃO/

INALAÇÃO

1 1

10,14 m²

SALA DE SUTURA / CURATIVO

3 1

8,49 m²

SALA DE AMOST. LAB.

3 1

13,40 m²

ESPERA ENTREG. EXAME RAIO X

1 1

5,49 m²

INTERP. LAUDOS

1 1

29,23 m²

OBSERVAÇÃO ADULTO

MASCULINO

1 15

27,62 m²

OBSERVAÇÃO ADULTO FEMININO

1 15

3,71 m²

BANHEIRO P.C.D.3

3 1

4,65 m²

BANHEIRO 03

3 1

20,64 m²

OBSERVAÇÃO INFANTIL

1 15

10,73 m²

QUARTO 02

1 1

10,73 m²

QUARTO 01

1 1

4,86 m²

SALA DE

PROCESSAMENTO

DE IMAGENS

3 1

4,86 m²

SALA P/ RECEPÇÃO,

LAVAGEM E

GUARDA DE

CARRINHOS

3 11

19,19 m²

CIRCULAÇÃO 04

1 1

41,98 m²

CIRCULAÇÃO 05

1 1

32,61 m²

CIRCULAÇÃO 06

1 1

2,59 m²

SANITÁRIO

2 11

4,73 m²

POSTO POLICIAL 2

1 11

49,42 m²

URGÊNCIA

1 15

7,84 m²

SALA DE GUARDA DE CADÁVER

1 1
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12,36 m²

PLANTONISTA - MÉDICOS

1 11

1,69 m²

ORGÂNICO

1 23

1,69 m²

SECO

1 23

1,69 m²

HOSPITALAR

1 23

1,99 m²

LAVAGEM

1 23

0,10

41,57 m²

ACESSO PÚBLICO

1 02

17,55 m²
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1 1
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1 1

35,42 m²

ÀREA EXT. EMBARQUE CARRO
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1 14

11,57 m²

ACESSO URGÊNCIA

1 13

30,25 m²

ÁREA EXT. PARA DESENBARQUE

DE AMBULÂNCIA

1 04

56,03 m²

CIRCULAÇÃO 01

1 11

3,21 m²

ACESSO FUNCIONÁROS

1 13
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SANITÁRIO PNE 2

2 1
5

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL

1 : 75

PLANTA BAIXA

1

Ambientes

Nome Perímetro Área

ACESSO FUNCIONÁRIOS 7,23 3,21 m²

ACESSO PÚBLICO 34,51 41,57 m²

ACESSO URGÊNCIA 14,55 11,57 m²

ALMOXARIFADO 12,57 8,89 m²

AR COMPRIMIDO 9,76 5,95 m²

PLANTONISTA - ENFERMEIROS
13,20 7,61 m²

ATENDIMENTO 14,47 11,78 m²

BANHEIRO 01 8,15 3,37 m²

BANHEIRO 02

BANHEIRO 03 9,20 4,65 m²

BANHEIRO P.C.D. 1 7,91 3,64 m²

BANHEIRO P.C.D. 2 7,99 3,71 m²

C.A.F. 13,36 10,18 m²

SALA ARMAZENAGEM DE MAT. ESTERILIZADO 12,60 9,90 m²

CIRCULAÇÃO 01 73,38 56,03 m²

CIRCULAÇÃO 02 19,81 13,11 m²

CIRCULAÇÃO 03 27,63 25,30 m²

CIRCULAÇÃO 04 23,25 19,19 m²

CIRCULAÇÃO 05 42,15 41,98 m²

CIRCULAÇÃO 06 35,31 32,61 m²

CIRCULAÇÃO 07 15,00 11,00 m²

CONSULTÓRIO 01 13,20 10,40 m²

CONSULTÓRIO 02 16,24 15,45 m²

CONSULTÓRIO 04 13,10 10,27 m²

CONSULTÓRIO 03 16,19 15,37 m²

COPA DOS FUNCIONÁRIOS 14,55 13,05 m²

FARMÁCIA 18,40 16,37 m²

SALA DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS 9,00 4,86 m²

SALA P/ RECEPÇÃO, LAVAGEM E GUARDA DE CARRINHOS 9,00 4,86 m²

D.M.L. 01 6,75 2,84 m²

D.M.L. 02 6,20 2,40 m²

D.M.L. 03 6,68 2,77 m²

ESPERA 18,20 17,55 m²

ESPERA ENTREG. EXAME RAIO X 17,94 13,40 m²

ESTAR FUNCIONÁRIOS 13,15 10,34 m²

ADMINISTRAÇÃO / ARQUIVO 11,00 6,66 m²

HOSPITALAR 5,20 1,69 m²

INTERP. LAUDOS 9,49 5,49 m²

JARDIM ABERTO 18,90 21,74 m²

LAVAGEM 5,65 1,99 m²

MATERIAL SUJO / SALA DE UTILIDADES 10,60 6,90 m²

OBSERVAÇÃO ADULTO FEMININO 23,59 27,62 m²

OBSERVAÇÃO ADULTO MASCULINO 26,91 29,23 m²

OBSERVAÇÃO INFANTIL 21,00 20,64 m²

ORGÂNICO 5,20 1,69 m²

OXIGÊNIO 8,56 4,46 m²

PLANTONISTA - MÉDICOS 16,10 12,36 m²

PLANTONISTA  - TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 18,82 16,08 m²

POSTO ENFERMAGEM 01 10,68 6,67 m²

POSTO ENFERMAGEM 02 9,42 5,54 m²

POSTO POLICIAL 2 8,90 4,73 m²

PRESCRIÇÃO 5,70 2,03 m²

QUARTO 01 10,73 m²

QUARTO 02 15,95

RECEPÇÃO 28,42 40,14 m²

ROUPARIA 7,85 3,85 m²

S. SERVIÇOS 8,61 4,20 m²

S. VEST. FEM. 22,30 16,11 m²

S. VEST. MASC. 22,90 16,74 m²

SALA ADMINISTRATIVA/CONTROLE/PROT. 16,15 15,23 m²

SALA APLIC. DE MEDICAÇÃO./ REIDRATAÇÃO / INALAÇÃO 32,60 39,74 m²

CONSULTÓRIO 05 13,10 10,27 m²

SALA CLASS. RISCO 16,60 10,32 m²

SALA DE AMOST. LAB. 13,00 8,49 m²

SALA DE E.C.G. 12,05 9,08 m²

SALA DE EXAMES DE RAIO X 20,24 22,53 m²

SALA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVA 22,60 28,31 m²

SALA DE GUARDA DE CADÁVER 11,25 7,84 m²

SALA DE MEDICAÇÃO PEDIÁTRICA 13,85 11,78 m²

SALA DE REUNIÕES 13,40 10,80 m²

SALA DE SERVIÇOS 6,82 2,65 m²

SALA DE SUTURA E  CURATIVO 13,00 10,14 m²

ROUPA SUJA 12,25 8,30 m²

SALA DIREÇÃO 13,00 10,00 m²

SALA TEMP. RESÍDUOS 6,90 2,93 m²

SAN. PÚBL. FEM. 12,29 8,80 m²

SANIT. PÚBL. MASC. 11,89 8,07 m²

SANITÁRIO 6,24 2,30 m²

SANITÁRIO 6,15 2,31 m²

SANITÁRIO 6,20 2,40 m²

SANITÁRIO 6,72 2,59 m²

SANITÁRIO P.C.D. 1 7,95 3,92 m²

SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES 8,20 4,60 m²

SECO 5,20 1,69 m²

Telecomando 6,24 2,16 m²

POSTO POLICIAL 1 8,71 4,71 m²

URGÊNCIA 32,14 49,42 m²

VESTIÁRIO/ SANIT. 5,91 2,18 m²

ÀREA EXT. EMBARQUE CARRO FUNERÁRIO 24,63 35,42 m²

ÁREA DE GUARDA DE MACAS E CADEIRAS DE RODA 8,68 4,56 m²

ÁREA EXT. PARA DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA 23,67 30,25 m²

Parede:

1 - Reboco com Pintura Acrílica

2 - Azulejos 20x30cm - Classe A

3 - Reboco com Pinura Epóxi

4 - Revestimento em Reboco com Chapa de Chumbo

Forro:

0 - Sem Forro

1 - Reboco com Pintura Acrílica

2 - Laje Bruta

3 - Reboco com Capa de Chumbo

Tabela de janela

Nome Modelo Largura Altura Peitoril Descrição Área Quant.

Clarabóia Clarabóias 1,28 1,10 1,40 m²

Guichê 1,00

JF2 0,80x1,00x1,10 0,80 1,00 1,10 Cantoneira de Ferro Fixa 0,80 m²

JF3 0,70X0,70X1,75 0,70 0,70 1,75 Cantoneira de Ferro Abrir - Maxim-ar 0,49 m²

JF4 1,80X135x1,10 1,80 1,35 1,10 Correr duas Folhas Caixa Persiana e Tela contra insetos 2,43 m²

JF5 1,60x1,35x1,10 1,60 1,35 1,10 Correr duas Folhas Caixa Persiana e Tela contra insetos 2,16 m²

JF6 1,20X0,70x1,75 1,20 0,70 1,75 Dois Caixilhos Abrir - Maxim-Ar 0,84 m²

JF7 1,20X1,35X1,10 1,20 1,35 1,10 Correr Duas Folhas com Bandeira Superior Abrir Basculante 1,62 m²

JF8 1,40x1,35x1,10 1,40 1,35 1,10 Correr duas Folhas Caixa Persiana e Tela contra insetos 1,89 m²

JF9 1,60X1,05X1,40 1,60 1,05 1,40 Correr duas Folhas Caixa Persiana e Tela contra insetos 1,68 m²

JF10 1,20X1,20X0.90 1,20 1,20 0,90 Caixilho de Vidro Fixo 1,44 m²

JF11 2,00x1,35x1,10 2,00 1,35 1,10 Correr duas Folhas Caixa Persiana e Tela contra insetos 2,70 m²

JF12 0,95x2,25x0,20 0,95 2,25 0,20 Dois Caixilhos Maxim-Ar com peitoril Vidro Fixo e Bandeira Basculante 2,14 m²

JF13 0.90X1.20X0.90 0,90 1,20 Caixilho de Vidro Fixo 1,08 m²

JF14 2,50x1,35x1,10 2,50 1,35 1,10 Quatro Caixilhos Correr com Bandeira Basculante 3,38 m²

JF15 2,50x2.25X0.20 2,50 2,25 0,20 Quatro Caixilhos Maxim-Ar com peitoril de Vidro Fixo e Bandeira Basculante 5,63 m²

JF16 2,50x1,35x1,10 2,50 1,05 1,40 Quatro Caixilhos Correr com Bandeira Basculante 2,63 m²

JF17 1,60x2,25x0,20 1,60 2,25 0,20 Dois Caixilhos Maxim-Ar com peitoril Vidro Fixo e Bandeira Basculante 3,60 m²

JF18 2,80x1,35x1,10 2,80 1,35 1,10 Quatro Caixilhos Correr com Bandeira Basculante 3,78 m²

VISOR 0,41x0,61x1,30 0,41 0,61 1,40 Caixilho c/ Vidro Fixo Plumbífero 0,25 m²

Tabela de porta

Quant. Nome Largura Altura Material Descrição

PM2 0,80 2,10 Madeira Abrir uma Folha - Revestimento Melamínico

PM2A 0,80 2,10 Madeira Abrir uma Folha - Revestimento Melamínico - Veneziana na parte Inferior

PM3 1,80 2,10 Madeira Abrir em duas Folhas com Visor Vertical na banda Superior - Revestimento Melamínico

PF4 0,80 2,45 Ferro Abrir uma Folha - Vidro e Bandeira Superior Basculante

PB1 0,80 2,10 Madeira Revestida com Chumbo Abrir uma Folha - Madeira revestida de Chumbo

PF1 2,20 2,45 Ferro Abrir Duas Folhas com Visores Verticais - Barra Antipânico

PM4 1,10 2,10 Madeira Abrir uma Folha com Visor Vertical na banda Superior - Revestimento Melamínico

PF2B 1,80 2,45 Ferro Abrir Duas Folhas com Visores Verticais e Bandeira Superior com Basculante

PD1 0,60 1,90 Aglomerado Melamínico Uma Folha de Abrir

PB2 1,10 2,10 Madeira Revestida com Chumbo Abrir uma Folha - Madeira revestida de Chumbo

PF2 1,80 2,45 Ferro Abrir Duas Folhas com Bandeira Superior Vidro Fixo e Venezianas na Parte Inferior

PF2A 1,80 2,45 Ferro Abrir Duas Folhas com Bandeira Superior Vidro Fixo e Vidro na Parte Inferior

PF5 0,60 1,90 Ferro Venezianada

PF3 0,80 2,45 Ferro Abrir um Folha - Venezianada e Bandira Fixa de Vidro

ARQUIVO DIGITAL:

ÁREA À CONSTRUIR:

ESCALA:

indicada

ENDEREÇO:

OBRA:

PRANCHA:

ÁREA TOTAL:

Av. Dorival C.L. Oliveira nº 2350 - COHAB C - pda. 74 - Gravataí

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Dezembro / 2015

DATA:

1.254,12 m²1.254,12m²

Andréa Elisa Martins Schutz

CAU A15148-3

Secoplan017/cotep/Secretarias/SMS/UPA_parada 74/projetos/...

UPA 24h

PROJETO: ASSUNTO:

03

ARQ.

Marco Aurélio Soares Alba

PREFEITO MUNICIPAL

Cláudio L. C. dos Santos

SECRETÁRIO DA SMDUR

Decreto 12.903/2013

SECRETÁRIO DA SMS

ARQUITETA E URBANISTA

ARQUITETÔNICO Planta Baixa

06 cj. PM1 0,80 2,10 Madeira Abrir uma Folha - Revestimento Melamínico - Barra para Acessibilidade

39 cj.

11 cj.

02 cj.

08 cj.

02 cj.

01 cj.

01 cj.

01 cj.

03 cj.

02 cj.

03 cj.

14 cj.

01 cj.

02 cj.

JF19 1,60X0,80X1,65 1,60 0,80 1,65 Correr duas Folhas Caixa Persiana e Tela contra insetos 1,28 m²

PD2 0,80 1,90 Aglomerado Melamínico Uma Folha tipo "vai e vem"

Exaustor

LEGENDA:

OBS.:

- Este projeto foi concebido atendendo às exigências, condicionantes e recomendações informados pela

VIEMSA (Parecer 067/2015) e listagem de atividades a serem desenvolvidas inforamada pela SMS.

- A sala da guarda de cadáver atende à área mínima exigida pela Portaria nº 1020/2009 do Ministério da

Saúde para UPA Porte II.

05 cj.

Decreto 14.575/2015

Prefeitura de

1,100,80

Laone Pinedo

Pisos:

1 - Cerâmica

2 - Basalto Serrado 40x40cm

3 - Concreto Reguado

4 - Blocos Unistein

5 - Vinílico em mantas (esp.mín.=2mm)

04

04

05

Guichê Enf. 1,00 1,101,80 01

Caixilho Fixo de Madeira com Vidro Fixo

Caixilho Fixo de Madeira com Vidro Fixo

06

01

19

10

01

02

06

03

02

01

09

01

01

01

02

01

05

01

8,15 3,37 m²

SANITÁRIO  P.C.D. 2 7,20 3,20 m²

10,73 m²
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PM5 1,10 2,10 Madeira Abrir uma Folha - Revestimento Melamínico01 cj.


